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Förord 
 
Denna rapport är framtagen som ett projektarbete på WRS Uppsala AB. I arbetet har Jonas 
Andersson och Peter Ridderstolpe fungerat som handledare. 
 
 
Uppsala den 4 mars 2005 
 
Katarina Gustafsson 
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1 Inledning 
 
Traditionellt används markbäddar och infiltrationsanläggningar (s k vertikalfilter) för rening 
av spillvatten från enskilda hushåll. På senare år har teknik introducerats som innebär att 
vertikalfilter kan förstärkas med ett artificiellt filtermedia i vilket vattnet sprids och 
huvuddelen av den biologiska filterprocessen äger rum. Syftet är att erhålla en kompaktare, 
mer driftsäker och mer effektiv anläggning. På marknaden finns flera olika typer av 
artificiella filtermedia som används för att förstärka markbäddar och infiltrationsanläggningar. 
En av dessa produkter är InFiltra kompaktfilter.  
 
InFiltra består av genomsläpplig geotextil-duk som veckas över rör av polyeten-nät. Detta ger 
en stor sammanhängande yta för biohud att växa på, dvs. den bakteriemassa som sköter 
nedbrytning och oxidation. I den väl syresatta miljön i filtret bryts organiskt suspenderat 
material och smittämnen ner och syretärande ammonium oxideras till nitrat. InFiltras 
konstruktion innebär också att flödesvariationer jämnas ut och att vattnet sprids jämnt över 
hela filterytan. I en traditionell infiltrationsbädd/markbädd är det svårt att åstadkomma denna 
jämna spridning. Konsekvensen kan bli att vattnet söker sig i kanaler eller stora porer genom 
bädden, sk ”preferential flow” och att bäddens reningsförmåga därmed inte utnyttjas. Med 
InFiltras utformning, där polyetenrören är lagda i ett mönster så att både tvärs- och 
längsgående dalar skapas, ges förutsättningar för en jämn fördelning över hela ytan. En jämn 
spridning gör också att en mindre yta behövs till infiltrationen jämfört med en traditionell 
infiltrationsanläggning, vilket är en fördel på små tomter. Pengar kan också sparas eftersom 
mindre schaktning, sand och grus behövs. InFiltra är utformat för att läggas både ovanpå en 
infiltrationsbädd eller i en anläggning med tät botten. Filtret kan dimensioneras för 1 till 25 
hushåll. Både bad- disk- och tvättvatten (BDT-vatten) och WC+BDT-vatten kan behandlas i 
filtret, även om enbart BDT-vattenbehandling är den vanligaste användningen. 
  

 

 

Figur 1: Principskiss av InFiltra kompaktfilterbädd i nuvarande utförande. Från ovan: markisolering, 
fördelningsrör, filtret bestående av perforerade rör med veckad geotextil, markbäddssand, singel, dräneringsrör 
och underst geotextilduk. 
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1.1 Historik 
Den första prototypen för InFiltra togs fram år 1993 och har sedan dess förbättrats i olika 
omgångar. Mellan åren 1995 till 1999 användes lecablock som bärarmaterial under 
geotextilen och ”dalarna” låg vinkelrätt mot fördelningsröret. År 1999 kom version tre, där 
geotextilen bärs upp av rör av polyeten-nät. I detta utförande ligger ”dalarna” längs med 
fördelningsröret. Denna variant av InFiltra säljs nu under namnet WM-filter av företaget Wost 
Man Ecology. År 2003 förfinades tekniken ytterligare genom att rören av polyeten-nät som 
geotextilen veckas över nu ligger både parallellt och vinkelrätt mot fördelningsröret för bästa 
spridning av vattnet. Det nya förbättrade filtret säljs i en egen organisation genom företaget 
EkoTreat.  
 
2 Syfte 
 
Idag finns hundratals anläggningar med InFiltra i Sverige, Finland och övriga Norden. Syftet 
med föreliggande rapport är att sammanställa information om anläggningar som varit i drift en 
längre tid, ofta längre än 4 år. Detta för att få ytterligare underlag för utveckling av filtret samt 
för att kunna ge förbättrad information till t ex entreprenörer som lägger enskilda avlopp. 
Undersökningen är gjord av WRS i Uppsala AB. 
 
3 Metod  
 
Denna rapport består av två delar. Den första delen är en litteraturstudie där en 
sammanställning av funktionsutvärderingar för totalt sex anläggningar redovisas.   
 
Del två är en redovisning av en telefonenkät ställd till fastighetsägare med InFiltra-anläggning 
för rening av enskilt avlopp. Samtliga kunder från en återförsäljare till Wost Man Ecology, 
Termomekanik, intervjuades. Även innehavarna av äldre anläggningar som kunnat spåras 
intervjuades. Frågorna rörde driftserfarenheter av InFiltra sedan starten. Svarsfrekvensen blev 
mycket hög, av 20 hushåll som spårats svarade 18 på frågorna. De två övriga hushållen gick 
inte att nå via telefon. 
 
Under årens lopp har utseendet på InFiltra förändrats en del, men skillnaderna anses inte 
större än att man kan dra generella slutsatser för alla modellerna. Se avsnitt 1.1 Historik för 
information om när olika modeller förekom.  
 
4 Sammanställning av funktionsutvärderingar 
 
Fyra oberoende undersökningar har genomförts av InFiltra. I studien ”Bra Små Avlopp” finns 
två anläggningar med InFiltra och i Västanfjärds kommun i Finland har två anläggningar 
följts upp. Dessutom redovisas mätningar från en anläggning i ett bostadsområde i 
Norrköping, Ekoporten, och mätningar som gjorts av pilotanläggningen i Östhammars 
kommun. 
  
4.1 Bra Små Avlopp 
InFiltra har undersökts i Stockholm Vattens projekt ”Bra Små Avlopp” vid Bornsjön i 
Stockholm. Syftet med projektet var att utvärdera och demonstrera lösningar för behandling 
av avloppsvatten från enskilda hushåll. 15 anläggningar från 8 leverantörer testades under 
åren 2000-2002. I Wost Man Ecologys två anläggningar användes det som kallas WM-filter, 
vilket är identiskt med den tidigare versionen av InFiltra. Båda hushållen, här kallade A och 
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B, behandlade BDT-vattnet i InFiltra. Klosettavloppet leddes till en sluten tank i båda 
anläggningarna. Filter A belastades med BDT-vatten från ett hushåll där det första året bodde 
2 personer och andra året 1 person. I hushåll B bodde 1-2 vuxna (tabell 1). 
 
Båda anläggningarna har varit relativt lågt belastade eftersom endast BDT-vatten letts till 
filtret och få personer bebott hushållen. Utgående halter av organiskt material har varit under 
detektionsgränsen vid många av provtagningarna (för BOD7 <3 mg/l och COD <30 mg/l). 
Halterna av organiskt material i utgående vatten var högre i början av provtagningsperioden. 
Detta kan förklaras med att det tar tid innan en aktiv biomassa utvecklas. Utgående 
ammoniumhalter har varit låga och nitrifikationen har således varit god. 
 
Tabell 1. Medianvärde, 5%- och 95% percentil i två anläggningar med InFiltra inom Bra Små Avlopp (Hellström 
et al. 2004). *) =beräknat utifrån medianvärden. 

 A efter 
slam-
avskiljare, 
mg/l 

A ut, 
mg/l 

Reduktion *) 

(%) A 
B efter 
slam-
avskiljare, 
mg/l 

B ut, 
mg/l 

Reduktion *)  
(%) B 

Tot-N 17 
11 – 58 

12 
4,0 – 56 

29 7,3 
3,5 – 14 

4,9 
0,59 – 11 

33 

NH4-N 2,1 
0,50 – 50 

0,33 
0,06 – 55 

84 0,55 
0,03 – 2,7 

0,18 
0,01 – 2,6 

67 

Tot-P 8,7 
2,8 – 17 

4,5  
1,6 – 14 

48 1,3 
0,71 – 11 

0,83 
0,48 – 5,4 

36 

BOD7 170 
89 – 340 

5,5 
<3 – 21 

97 120 
30 – 240 

<3 
<3 – 46 

>98 

COD 400 
280 – 640 

46 
<30 – 110 

88 350 
130 – 600 

<30 
<30 – 120 

>91 

SS 74  
44 – 100 

20 
5 – 64 

73 71 
29 – 150 

13 
5 – 80 

82 

Flöde, m3/d 0,13 
0,070 – 0,17 

  0,090 
0,048 – 
0,16 

  

 
Reduktionen av totalkväve och totalfosfor har varierat över tiden. När ingående fosforhalter 
varit mycket låga har reduktionen av fosfor t o m varit negativ. Den stora skillnaden i 
utgående fosforhalter mellan hushållen förklaras av stor skillnad i ingående halter. 
Bakteriehalter i utgående vatten har varit låga i anläggning B, under hela perioden har 
halterna legat under riktvärdet för tjänligt badvatten1. I anläggning A uppnåddes 
badvattenkvalitet tidvis men inte hela tiden. Detta kan eventuellt förklaras med att en 
begagnad slamavskiljare använts i anläggningen (Hellström et al. 2004).  
 
4.2 Västanfjärds kommun 
I Västanfjärds kommun i Finlands sydvästra skärgård har man anlagt 10 st s.k. 
”modellhushåll” med olika toalett- och avloppsreningslösningar. Hälften av kostnaden stod 
det enskilda hushållet för och hälften finansierades av EU-bidrag. Syftet med projektet är att 
demonstrera olika lösningar för rening av vatten från enskilda avlopp, att samla och sprida 
kunskap om bästa ekologiska teknik och främja näringsåterföring till jordbruksmark. Finland 
har infört utsläppstak enligt lag (förordning 542/2003 om behandling av 

                                                           
1 Om dessa gränsvärden överskrids räknas badvattnet som otjänligt:  
Koliforma bakterier: 10 000 st/100 ml 
Fekala koliformer eller E coli: 1 000 st /100 ml 
Fekala streptokocker: 300 st/100 ml 
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hushållsavloppsvatten) och gränsvärdena för tillåtna utsläpp är 33 mg BOD7/l, 2,2 mg P /l 
samt 56 mg N/l. Västanfjärds kommun strävar efter att minimera utsläppen från enskilda 
avlopp (www.vastanfjard.fi).  
 
I modellhushåll Henriksberg (tabell 2) bor två vuxna och enbart BDT-vatten leds till InFiltra. 
Utsläppen ligger långt under de ovan nämnda gränsvärdena vid alla provtagningar utom en, 
BOD7 den 6/5 2002. Kommunen tror att den höga halten kan bero på provtagningsproblem. 
Vid övriga provtagningar var halterna av både kväve, fosfor och BOD7 låga och reningen 
fungerar bra.  
  
 Tabell 2. Halter av kväve, fosfor och BOD7  efter rening av BDT-vatten i InFiltra-förstärkt infiltrationsbädd i 
modellhushåll Henriksberg, Västanfjärds kommun, Finland.  

Datum Tot N (mg/l) Tot P (mg/l) BOD7  (mg/l) 
011105 6,7 0,17 2,7 
020506 5,5 0,26 38 
020827 15 1 5,8 
021105-021106 8,6 0,62 5,7 
030512 7,8 0,14 1 
031105 11 0,17 1,2 
040324 7,3 0,083 1,3 
040622 15 0,2 1,3 
 
 
Modellhushåll Strandbo Lugnet bebos av två vuxna och en tonåring och även här leds endast 
BDT-vattnet till InFiltra. Även i denna anläggning ligger halterna övervägande under 
Finlands lagstadgade utsläppstak, utom vid 2 tillfällen. Den högre BOD7-halten den 14/5 2003 
tror kommunen beror på problem med provtagningen, men ingen förklaring till den förhöjda 
fosforhalten den 22/6 2004 har kunnat ges (tabell 3). 
 
Tabell 3. Halter av kväve, fosfor och BOD7  efter rening av BDT-vatten i InFiltra-förstärkt infiltrationsbädd i 
modellhushåll Strandbo Lugnet, Västanfjärds kommun, Finland. 

Datum Tot N (mg/l) Tot P (mg/l) BOD7  (mg/l) 
020827 8,1 1,0 25 
021105-021106 6,6 0,2 2,1 
030514 14,0 0,4 45 
030708 15,0 0,4 1,8 
031105 9,0 0,2 1,6 
040324 5,4 0,2 2,6 
040622 12 4 1,5 
 
 
4.3 Ekoporten 
Ekoporten är ett ombyggt flerfamiljshus från 60-talet som ligger i Hageby i Norrköping. 
Huset byggdes om år 1996 till ett experimenthus för miljövänligt och resurssnålt boende. I 
huset finns 11 st 2-rumslägenheter, 6 st 3-rumslägenheter och en 4-rumslägenhet. En 
uppskattning av antalet boende är ca 35-40 st. Huset avskildes från det vanliga avloppsnätet 
och tanken var att allt avloppsvatten skulle tas omhand lokalt. Urinseparerande toaletter har 
installerats, fekalier leds efter avvattning till kompostbehållare och BDT-vatten tillsammans 
med vattnet från fekaliespolningar leds till en s.k. rotzonsanläggning. Denna består av två 
parallella bäddar med markbäddssand som planterats med bladvass m.m.  
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År 1999 byggdes anläggningen om av två skäl. Av arbetsmiljöskäl ville man ta bort den 
befintliga UV-behandlingen av vätskan från fekalieavvattningen. Man ansåg även att halterna 
av bakteriella indikatororganismer var för höga vid utloppet. Syftet var således att uppnå en 
bättre avskiljning av indikatororganismer samtidigt som UV-behandlingen avskaffades och 
rotzonsanläggningen, som är ett s.k. horisontalfilter med mättad strömning, kompletterades 
med inledande vertikalfilter för omättad strömning i form av InFiltra. 
 

Figur 2: Halter av BOD7 före och efter Ekoportens rotzonsanläggning (och InFiltra-anläggning). 
 
Anders Karlsson på MiljöInvest AB har gjort en samlad bedömning av hur rotzons-
anläggningen i Ekoporten fungerat från starten t o m år 2002 (Hyresbostäder i Norrköping 
AB, 2003). Hans bedömning är att reningseffekten har varit mycket bra med avseende på 
BOD7 och COD under hela perioden och ingen trend mot minskande effektivitet har visats 
(figur 2). Däremot är trenderna för reduktion av kväve, fosfor och suspenderade ämnen 
sjunkande. Att fosforreduktionen minskar med tiden är naturligt då sanden efter ett tag kan bli 
mättad med fosfor och behöva bytas. Minskningen av kvävereduktionen är mer svår att förstå 
med tanke på att vegetationen utvecklas mer och mer med tiden.  
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Figur 3: Halter av E. coli och termostabila koliforma bakterier före och efter Ekoportens rotzonsanläggning 
(och InFiltraanläggning). 
 
Reduktionen av E. coli och termostabila koliforma bakterier var före ombyggnaden 97 % 
(figur 3). Efter ombyggnationen låg reduktionen kvar på samma nivå. För BOD7 och COD 
kan en svag ökning av reduktionen noteras, för BOD7 från 93 % till 95 % och för COD från 
86 % till 91 %. 
 
 
4.4 Östhammar 
En pilotanläggning av InFiltra anlades i Svedden i Östhammars kommun år 1993. I 
enkätundersökningen (tabell 5) är denna anläggning nummer 13. Under våren 1994 gjordes 
omfattande mätningar, bl a på vattnet före och efter den InFiltraförsedda markbädden. 
Mätningarna ingick i ett examensarbete vid SLU (Carlsson, 1995). Under uppföljningen 
belastades avloppet med BDT-vatten samt urinavlastat klosettvatten från tre vuxna personer. 
Halterna av BOD7 var mellan 113-335 mg/l i utgående vatten från slamavskiljaren och detta 
innebar en ytbelastning på i genomsnitt 14,6 g BOD7/m

2 och dygn i filtret.  
 
Trots den höga belastningen har reduktionen av BOD7 och kväve varit hög (figur 4). BOD7 

reducerades med 97% i medeltal över provtagningsperioden. Även omvandlingen av 
syretärande ammonium till nitrat fungerade bra, mer än 65% av det utgående kvävet förelåg i 
nitratform. Fosfor reducerades endast med 23% i markbädden. Reduktionen av fekala 
indikatororganismer var relativt hög, men ojämn (figur 5). Badvattenkvalitet uppnåddes dock 
inte i de flesta av proverna (Biologik 1996).  
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Figur 4: Kväve och BOD7 före och efter den InFiltra-förstärkta markbädden i Östhammar. 
 

 
Figur 5: Halter av  E. coli och fekala streptokocker före och efter den InFiltra-förstärkta markbädden i 
Östhammar (observera att halterna är angivna per ml).  
 
 
4.5 Övriga anläggningar 
Enstaka stickprover har gjorts på fem anläggningar under 1997-1999. Här är intressant att 
notera att BOD7 var <3 mg/l i tre av totalt fyra provtagningar. Halterna av E. coli bakterier i 
utgående vatten var låga (2-170 cfu/100 ml) i fyra anläggningar av fem. 
 
4.6 Sammanfattning och kommentar 
De uppföljda anläggningarna uppvisar överlag en hög reduktion av organiskt material och 
ammoniumkväve (tabell 4). Reduktionen av BOD7 beräknat på medianvärdena blir över 97% i 
Bra Små Avlopps anläggningar och 67-84% av ammoniumkvävet oxideras till nitrat. I 
Östhammarsanläggningen saknas mätvärden för nitrathalter i ingående vatten, men denna halt 
har antagits vara noll då den oftast är mycket låg. I medeltal reduceras här 70% av 
ammoniumet, beräknat som summan av den totala kvävereduktionen och utgående nitrathalt.  
 
Avskiljningen av fekala indikatororganismer är i de flesta fall också mycket hög. Utgående 
halt är liksom i alla reningsanläggningar i stor utsträckning beroende av inkommande halt. I 
de BDT-vattenbelastade anläggningarna i Bra Små Avlopp uppnås normen för 
badvattenkvaliet vid de flesta provtagningstillfällen. Vid Ekoporten och i 
Östhammarsanläggningen, där bäddarna belastades med BDT-vatten och urinavlastat 
klosettvatten, låg halterna på en högre nivå. Som jämförelse kan nämnas att i stora 
reningsverk med både mekanisk, biologisk och kemisk rening kan en reduktion av bakterier 
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av storleksordningen 2 tiopotenser (99%) förväntas. Reduktion av den storleken har uppnåtts i 
Östhammar vid fem prover av sju, med avseende på E. coli. I Ekoporten har reduktionen varit 
99-100% vid 9 av 14 provtagningstillfällen. Reduktionen av fekala indikatororganismer i 
medeltal i Ekoporten var lika stor före och efter ombyggnaden av rotzonsanläggningen, 97%. 
En tolkning av detta kan vara att InFiltra har ersatt funktionen av UV-behandlingen. En annan 
tolkning är att bakteriehalterna i utgående vatten mer speglar miljön för bakteriell tillväxt i 
rotzonen. Mätning av halter av indikatororganismer, som koliforma bakterier och fekala 
streptokocker, är idag en omdiskuterad metod för bedömning av smittrisker. Undersökningar 
har visat att dessa indikatororganismer kan tillväxa i miljön under vissa förutsättningar, t.ex. 
vid hög organisk belastning och anaerobi, miljöer som ofta uppstår i reningsanläggningar. 
WHO arbetar för tillfället på nya rekommendationer som antagligen kommer att baseras på 
behandlingsstrategier snarare än mätningar av ett begränsat antal indikatororganismer. 
   
Tabell 4: Medelvärden av BOD7 och kväve i utgående vatten, samt medelreduktion.  
*) = för Bra Små Avlopps anläggningar har medianvärden använts. 

Anläggning Vatten-
typ 

BOD7 
(mg/l) 

BOD7 
reduktion 
(%) 

Tot-N 
(mg/l) 

Tot-N 
reduktion 
(%) 

NH4-N 
reduktion 
(%) 

Bra Små Avlopp, A*) BDT 5,5 97% 12 29 % 84 % 
Bra Små Avlopp, B*) BDT  <3 >98% 4,9 33 % 67 % 
Henriksberg BDT 7,1  9,6   
Strandbo Lugnet BDT 11  10   
Östhammar BDT+ 

fekalier 
5,1 97% 49 31% 70 % 

Ekoporten (efter 
ombyggnad) 

BDT+ 
fekalier 

8,1 95% 19 45%  

 

 
För samtliga anläggningar utom Ekoporten låg kvävereduktionen runt 30%. I Ekoporten 
behandlas vattnet även i en rotzonsanläggning vilket troligen bidragit till den högre 
kvävereduktionen, 45%. 
 
Fosforavskiljning sker inte i InFiltra-lagret utan binds i efterföljande sandlager. Beroende på 
sandens sammansättning, tjocklek mm blir fosforinbindningen mer eller mindre uthållig. I 
BDT-vattnet i Bra Små Avlopps anläggningar var reduktionen av fosfor 36-48% och de låga 
medelhalterna av fosfor (0,33-1,1 mg/l) i Västanfjärds provtagningar pekar också de på en 
god funktion. I den tuffare belastade bädden i Östhammar var fosforreduktionen 23%. Högst 
reduktion av fosfor av de undersökta anläggningarna uppmättes i Ekoporten, 62%. 
 
 
5 Enkät till InFiltra-användare 
 
Inom ramen för telefonenkäten kontaktades 20 st hushåll. Av de 20 var  14 st kunder till 
Termomekanik. Dessa finns i Nacka och Värmdö kommuner i Stockholms län. De övriga sex 
hushållen med InFiltra som kunde spåras var två ”modellhushåll” i Västanfjärds kommun i 
Finland, ett äldreboende i Finland, samt tre övriga svenska hushåll.  
 
5.1 Resultat 
De InFiltra-anläggningar som utvärderades i enkäten har anlagts enligt fyra olika principer; 
som förstärkning av infiltration, som förstärkning av markbädd, som förfilter med tät botten 
varifrån vattnet letts till separat infiltration samt som förfilter med tät botten varifrån vattnet 
letts till konventionell markbädd. Fördelningen av de olika anläggningstyperna illustreras i 
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figur 7. Lösningen att lägga filtret först i en tät låda och att vattnet sedan leds i ett rör till en 
infiltrations- eller markbädd har gjorts för att det ska vara enkelt att ta prov på vattnet efter 
filtret. Denna lösning återfinns uteslutande i Nacka och Värmdö kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: Fördelning mellan olika typer av anläggningar i enkätundersökningen. 
 
I tabell 5 nedan ges en kort beskrivning av de anläggningar som ingår i enkätundersökningen. 
Svaren på frågorna ”Har ni haft något problem med anläggningen?” samt ”Hur har eventuella 
problem åtgärdats?” redovisas också för samtliga anläggningar. 
 
Tabell 5: Ett urval av enkätfrågorna och svaren (* )= Bra Små Avlopps anläggningar, ej intervjuade)  

Nr 
 

Perm
/fritid 
 

Antal pers  
i hushållet 
 

BDT/ 
WC+BDT/ 
Urin- 
separering 
 

Start- 
Datum 
 

Problem med 
Anläggningen? 
Igensättning/lukt/ 
Läckage/annat? 
 

Hur har ev problem 
åtgärdats? 
 

1 Perm 2 vuxna BDT 1998 Inga problem  
2 Perm 2 vuxna BDT 1998 Inga problem  
3 Perm 2 vuxna, 2 

barn 
 

BDT 
 

2000 Någon vinter har 
vattnet frusit i 
utloppet av filtret, 
troligen beroende 
på att avståndet 
mellan hus och 
anläggning är 50 m, 
annars inga 
problem. 

Ingen åtgärd  
 

4 Perm 2 vuxna, 2 
barn 
 

BDT 
 

1999 Snart efter starten 
blev det problem 
med lite lukt från 
filtret och läckage. 
Lite slamflykt från 
slamavskiljaren 
upptäcktes också. 
 

Enligt den intervjuade hade ett 
antal fel gjorts vid läggningen 
av filtret. 1) svart plast över 
filtret avlägsnades. 2) sanden 
under filtret byttes mot singel. 
3) luftnings"periskop" sattes i 
bortre änden av filtret. 4) ett 
lager singel lades under 
spridarröret i 
infiltrationsbädden. 

0

2

4

6

8

infiltration markbädd tät botten till
filtret, därefter
infiltration

tät botten till
filtret, därefter
markbädd

an
ta
l
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5 Perm 2 vuxna, 2 
tonåringar, 
lite 
varierande 
 

BDT 
 

2000 Ja, efter två år var 
röret mellan 
slamavskiljaren och 
filtret nästan 
igensatt. Lukt, 
troligen från 
slamavskiljaren 
enligt användaren. 

Anläggningen grävdes upp och 
röret rensades 
 

6 Perm 2 vuxna, 3 
barn 

WC+BDT 2000 Inga problem  

7 Perm 2 vuxna, 2 
barn (3, 12 
och 14 år) 
 

BDT 1997-
slut 
2003 

År 2002 blev det 
stopp i 
anläggningen, 
troligen beroende 
på att materialet i 
infiltrationen var för 
finkorningt (leråker) 

En provisorisk lösning 
ordnades eftersom 
kommunalt avlopp skulle dras 
dit år 2003. "Lerkakan" 
grävdes upp och man lade på 
grus. Troligen byttes sand och 
grus under filtret också. 

8 Perm 2 vuxna, 1 
barn 

BDT+urin 1998 Inga problem  

9 Perm 2 vuxna, 2 
tonåringar 
 

BDT 1997 Efter ett par år blev 
det stopp 
någonstans och 
vattnet började 
rinna över kanten 
på baljan och inte ut 
i 
infiltrationsbädden. 
 

När man grävde för att 
anlägga en garageuppfart 
grävdes av misstag i 
infiltrationsbädden och 
läckaget upptäcktes. Då togs 
sand från den torra 
infiltrationsbädden och lades 
på filtret. Därefter har det 
inte märkts något läckage eller 
lukt . 

10 Ca 2 
mån/år 

2 vuxna, 1 
barn 

BDT 1998 Inga problem  

11 Perm 2 vuxna BDT 1998 Inga problem  
12 Perm 2 vuxna, 2 

barn 
BDT 1999 Igensättning, lukt 

och läckage, det är 
kladdigt ovanpå 
anläggningen. 

Har ännu inte åtgärdat 
problemen. Innehavaren 
funderar på att gräva upp 
anläggningen. 

13 Perm 4 vuxna WC+BDT 
(hade urin-
separering 
1993-2002) 
 

1993 Igensättning och 
läckage år 2003. 
Bortre ändan av 
filtret var igensatt, 
medan gruset i 
främre delen såg 
helt rent ut. 

1) åtgärdade fallhöjden på 
spridarröret så att den blev 
mindre, dvs så att vattnet 
lättare kan fördelas över hela 
filtret. 2) lade grus (0-16 mm) 
istället för sand.3) Tog bort 
duken under lecablocken. 

14 Perm 2 vuxna BDT 2001 Inga problem  
15 Perm 2 vuxna, 1 

tonåring 
BDT 2001 Inga problem  

16 Perm 
äldre-
boend
e 

8 bostäder, 
just nu 7 
personer 

WC+BDT Vintern 
2003/ 
2004 

Nej. Filtret luktade 
lite tre veckor i 
början men det gick 
över av sig självt. 

 

17 Ca 6 
mån/år 

2 vuxna BDT 1993 Inga problem  

18 Perm 2 vuxna, 1 
barn 

BDT Ca 
1996 

Inga problem  

19*) Perm 1-2 vuxna BDT 2000 Inga problem  
20*) Perm 1-2 vuxna BDT 2000 Inga problem  
 
På frågan om de var nöjda med anläggningens utseende ovan jord svarade 17 hushåll ja och 
en tyckte att ”det blev lite onaturliga formationer i trädgården”. På frågan ”Hur verkar 
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reningen fungera?” svarade 15 hushåll att den verkar fungera bra nu, ett hushåll hade fått 
kommunalt avlopp år 2003 (nr 7) och i två hushåll var reningen otillfredsställande (nr 9 och 
12).  
 
5.2 Sammanfattning och kommentar 
Av de 20 hushållen har sex st haft någon form av igensättningsproblem (tabell 5). 
Orsakerna till problemen har inte gått att klarlägga i telefonintervjuerna, men fastighetsägarna 
har själva presenterat sina teorier.  
 
Enligt innehavaren av anläggning nr 4 hade entreprenören begått en del misstag när filtret 
lades. Det hade lagts svart plast över filtret istället för geotextil, vilket antagligen ledde till 
syrebrist. Problemen med nr 7 kan ha berott på att materialet i den efterföljande 
infiltrationsbädden var för finkornigt, en ”leråker” enligt den intervjuade. Anläggning nr 5 
hade varit högt belastad ”det hade varit mycket dusch och tvätt”, vilket dock i sig inte är 
någon förklaring. Eftersom den intervjuade beskrev att det var röret mellan slamavskiljare och 
filter som satt igen och att lukten kom från slamavskiljaren så kan underdimensionerad 
slamavskiljare eller utebliven slamtömning vara förklaringar. I nr 9 blev det stopp i rören inne 
i huset på grund av fettansamling och rören rensades av en firma. Den intervjuade var inte 
säker på om problemen med filtret började efter det eller om problemen existerat tidigare. För 
hushåll nr 12 har inte någon rimlig orsak till igensättningarna kunnat hittas på telefon. De 
båda sistnämnda hushållen hade dålig kunskap om hur filtret skulle fungera, men även flera 
andra hushåll hade mycket lite kunskap eller ens kännedom om sitt filter. När innehavaren av 
anläggning nr 13 grävde upp filtret upptäcktes att enbart främre delen var igensatt. Detta 
tolkades som att inte hela filtret utnyttjades och fallhöjden på fördelningsröret justerades.  
 
En viktig orsak till att en så hög andel av anläggningarna drabbats av igensättning kan vara 
otillräcklig kunskap vid anläggning. Fem av de sex anläggningarna med problem är av typen 
”tät botten till filtret, därefter infiltration” och dessa ligger i ett begränsat geografiskt område.  
 
 
6 Slutsatser 
 
Studien visar att flertalet äldre anläggningar med InFiltra har fungerat väl. Anläggningar som 
lagts under sakkunnig ledning och som följts upp inom ramen för forskning eller 
utvecklingsprogram uppvisar hög och uthållig biologisk rening. Reduktionen av BOD7 har 
varierat mellan 95-98% och reduktionen av kväve har uppgått till ca 30%. Nitrifikationen har 
varit mycket hög och reduktionen av indikatorbakterier har uppgått till knappt två tiopotenser. 
 
Resultatet av enkätundersökningen understryker vikten av att projektering och anläggning 
sker under sakkunnig ledning samt att innehavarna har tillräckliga kunskaper om filtret. 
Många av problemen har kunnat härledas till fel i utförande och ev handhavande. Den nya 
generationens InFiltra, som började säljas år 2003, läggs endast av entreprenörer som har 
erhållit grundlig utbildning om InFiltra. Arbetet med att följa upp även nyare anläggningar 
fortgår. 
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